
Domanda n. 1 

 

Con riferimento alla vostra risposta n.1, si fa presente che la realizzazione 
dell'alimentazione 220V e rete dati aziendale devono essere derivate da terminazioni 
già presenti in campo e certificate. In caso contrario, eventuali modifiche ai quadri 
elettrici e ai quadri di permutazione rete dati esistenti, andranno ricertificate. 

Nella vostra richiesta di quotazione non sono presenti tali oneri. 

Chiediamo pertanto precisazioni in merito. 

 

 

Risposta n. 1 

 

Confermo che la rete elettrica viene derivata dai quadri elettrici esistenti del piano. 
Pertanto l'appaltatore aggiudicatario si occuperà della distribuzione dal quadro di 
pertinenza, come da predisposizione che troverà realizzata.  
 
Quindi nessuna attività è richiesta in tal senso in alcuna parte dei documenti.  
 
Per quanto riguarda la rete LAN, le connessioni di rete presenti nella documentazione 
più volte richiamati, fanno riferimento alle sole necessità dell'impianto multimediale 
da realizzare senza alcuna interconnessione con l'infrastruttura di rete dell'Ordine. Per 
questo non sono state richieste. 
 
  
  
 


